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Seznam použitého označení 
 
Značka Název Jednotka  
A
 
plocha pístu [m2]  
dA
 
plocha desky šoupátka  [m2]  
oA
 
průtočná plocha otevřené armatury [m2]  
pA
 
průtočná plocha armatury [m2]  
F
 
síla [N]  
HF  síla od změny hybnosti proudící kapaliny [N]  
NF
 
síla působící na zavřenou desku šoupátka [N]  
pF
 
třecí síla od pasivních odporů šoupátka [N]  
rF  síla potřebná k přestavení hydromotoru   [N]  
sF  síla od rozdílů tlaků na místní ztrátě [N]  
tF  síla od třecích odporů na hydromotoru [N]  
vF
 
třecí síla od tlaku vody [N]  
vrF  síla od hydraulických ztrát ve vratné větvi [N]  
zF
 
celková síla působící proti přestavování šoupátka [N]  
kL
 
délka komory dávkovače [m]  
vL
 
měrné skupenské teplo varu [J. m-3]  
M
 
molární hmotnost [g.mol-1]  
NPSH  net positive suction head [m]  
Nu
 
Nusseltovo číslo [1]  
P
 
mechanický příkon [W]  
Pr
 
Prandtlovo číslo [1]  
hP
 
hydraulický výkon [W]  
mP  mechanický výkon [W]  
tP
 
výkon chladícího zařízení na povrchu [W]  
zP
 
ztrátový výkon  [W]   
Q
 




hmotnostní průtok [kg.s-1]  
vQ  objemový průtok [m3.s-1]  
voQ  objemový průtok hydraulické kapaliny při otevírání šoupátka [m
3
.s-1]  





plynová konstanta  [J. K-1.mol-1]  
Re
 
Reynoldsovo číslo [1]  
2,0Rp
 
smluvní mez kluzu [Pa]  
S
 
plocha průřezu potrubí  [m2]  
mS  
menší plocha průřezu potrubí (při náhlé změně 
průřezu) [m
2]  
nS  teplosměnná plocha olejové nádrže  [m2]  
vS
 





termodynamická teplota [K]  
T
 
časový úsek [s]  
V
 
objem [m3]  
sčY
 
měrná energie čerpadla [J.kg-1]  
a
 
teplotní vodivost [m2.s-1]  
b
 
součinitel bezpečnosti [1]  
c
 
měrná tepelná kapacita [J. kg-1.K-1]  
cc
 
měrná tepelná kapacita vlhkého vzduchu [J. kg-1.K-1]  
1c
 
přídavek na nepřesnost výroby  [m]  
2c
 
přídavek na korozi [m]  
EFd
 
efektivní průměr oběžného kola čerpadla [m]  
hd  vnitřní průměr hydraulické hadice [m]  
td  vnitřní průměr hydraulické trubky [m]  
md
 





činný průměr desky šoupátka [m]  
kd  vnitřní průměr komory dávkovače [m]  
vd
 









vnější průměr potrubí [m]  
f
 
třecí součinitel [1]  
g
 
gravitační zrychlení  [m.s-2]  
h
 
výška, hloubka, zdvih [m]  
dh
 
dopravní výška  [m]  
sh
 
sací výška  [m]  
sdh
 
dovolená sací výška  [m]  
zh
 
ztrátová výška  [m]  
zsh
 
ztrátová výška na sání čerpadla [m]  
k
 
absolutní drsnost stěny potrubí [m]  
nk  součinitel prostupu tepla stěnou nádrže [W. m-2.K-1]  
φk
 
součinitel prostupu tepla válcovou stěnou [W. m-1.K-1]  
l
 
délka potrubí [m]  
vl
 
měrné skupenské teplo varu [J. kg-1]  
m
 
hmotnost [kg]  
n
 
otáčky [min-1]  
p
 
tlak [Pa]  
atp
 
atmosférický tlak [Pa]  
maxp
 
maximální zkušební tlak [Pa]  
sp
 
měrný statický tlak [Pa.m-1]  
sap
 
tlak nad hladinou v nádrži  [Pa]  
shp  tlak vody na vstupu do sacího hrdla čerpadla [Pa]  
wp
 
tlak nasycených vodních par [Pa]  
//
svp  parciální tlak suchého vzduchu [Pa]  
//
vpp  parciální tlak vodní páry [Pa]  
kr
 
poloměr zaoblení kolena [m]  
s
 
tloušťka stěny trubky [m]  
t
 
teplota [ºC]  
ft
 
teplota okolí (vodní prostor) [ºC]  
rbt
 




teplota na výstupu z chladícího zařízení [ºC]  
ut  ustálená teplota hydraulické kapaliny [ºC]  
vt  teplota na vstupu do chladícího zařízení [ºC]  
0t
 
počáteční teplota  [ºC]  
v
 
rychlost proudění [m.s-1]  
hov  
rychlost proudění hydraulické kapaliny v hadici 
tlakové větve při otevírání šoupátka [m.s
-1]  
hzv  
rychlost proudění hydraulické kapaliny v hadici 
tlakové větve při zavírání šoupátka [m.s
-1]  
shv  rychlost proudění vody v sacím hrdle čerpadla [m.s-1]  
tov  
rychlost proudění hydraulické kapaliny v trubce 
tlakové větve při otevírání šoupátka [m.s
-1]  
tzv  
rychlost proudění hydraulické kapaliny v trubce 




rozdíl [dle veličiny]  
φΛ
 
tepelná propustnost trubky [W. m-1.K-1]  
φ
 
absolutní vlhkost [kg.m-3]  
//φ  maximální nasycení [kg.m-3]   
α
 
součinitel přestupu tepla na stěně trubky [W. m-2.K-1]  
β
 
filtrační schopnost [1]  
δ
 
úhel  [º]  
ζ
 
součinitel místní ztráty [1]  
CGη  celková účinnost hydrogenerátoru [1]  
pη  účinnost hydraulického pohonu [1]  
λ
 
třecí součinitel [1]  
λ
 
měrná tepelná vodivost [W. m-1.K-1]  
ν
 
kinematická viskozita  [m2.s-1]    
ρ
 
hustota [kg.m-3]  
vvρ
 
hustota vlhkého vzduchu [kg.m-3]  
tdov,σ
 
dovolené napětí v tahu [Pa]  
τ
 
čas [s]  
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Konstanty použité ve výpočtech 
  
molární hmotnost suchého vzduchu  196,28 −⋅= molgM sv
 
molární hmotnost vody  1015,18 −⋅= molgM v
 
universální plynová konstanta 11314,8 −− ⋅⋅= molKJR
 
smluvní mez kluzu (ocel 11.523)  PaRp 62,0 10345 ⋅=
 
měrná tepelná kapacita oceli 11469 −− ⋅⋅= KkgJc p
 
měrná tepelná kapacita such. vzduchu (při konst. 
tlaku) 
111010 −− ⋅⋅= KkgJcsv
 
měrná tepelná kapacita vody  114186 −− ⋅⋅= KkgJcv
 
měrná tepelná kapacita vodní páry (při konst. tlaku) 111840 −− ⋅⋅= KkgJcvp
 
gravitační zrychlení 281,9 −⋅= smg
 
absolutní drsnost trubky dopravující vodu mmk 5,0=  
atmosférický tlak  Papat 510=
 
měrná tepelná vodivost vody  110,6062 −− ⋅⋅= KmWλ
 
měrná tepelná vodivost vzduchu  110,024 −− ⋅⋅= KmWλ
 
měrná tepelná vodivost oceli   1150 −− ⋅⋅= KmWλ
 
kinematická viskozita vzduchu (30 ºC)  125107,1 −− ⋅⋅= smν
 
kinematická viskozita vody (1,5 ºC) 126107,1 −− ⋅⋅= smν
 
kinematická viskozita vody (10 ºC)  126103,1 −− ⋅⋅= smν
 
kinematická viskozita vody (19 ºC) 126101 −− ⋅⋅= smν
 
hustota oceli   37850 −⋅= mkgocelρ
 
hustota vzduchu (při výpočtu přestupu tepla) 31649,1 −⋅= mkgρ
 
hustota vody 31000 −⋅= mkgvρ
 








Legenda ke schématům 
 













































tří komorový dávkovač 
 
výměník voda - vzduch 
 






zpětný mokrý chladič 
 
uzavírací armatura (poloha otevřeno) 
A
 
uzavírací armatura (poloha zavřeno) 
 
sací koš odstředivého čerpadla 
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Úvod 
Vysoká teplota, vlhkost a velká rychlost větru jsou parametry, které tvoří mnohdy 
velice špatné mikroklimatické podmínky v dole. Teplota větru je ovlivněna teplotou okolní 
horniny a odpadním teplem od důlních strojů. Roste s každým metrem a v hloubce tisíc metrů 
dosahuje 33 až 40 °C. Autorizovaná laboratoř musí jednou měsíčně provádět měření těchto 
parametrů, dle ustanovení podmínek ochrany zdraví při práci. Pokud měřené parametry v dole 
překračují určitou mez, stanovují se horníkům po určité době přestávky. Lze tedy říct, že 
špatné mikroklimatické podmínky ohrožují zdraví lidí, způsobují maření pracovního času a 
snižují produktivitu práce. Tyto negativní faktory se potom odrážejí do celkových nákladů na 
těžbu nerostů.  
Aby se počet přestávek na důlních pracovištích minimalizoval, musí se důlní 
pracoviště se složitými klimatickými podmínkami klimatizovat. Klimatizace přichází na řadu, 














1 Možnosti centrální klimatizace hlubinných dolů  
Pro výrobu chladu se používá strojní chlazení, a předávání tepelné energie se děje 
pomocí tepelných výměníků. Výroba chladu může být instalována přímo v dole, nebo na 
povrchu. Chlazení větrů představuje v podstatě přenos tepla z jednoho místa na druhé. Při 
výrobě chladu v dole se teplo ve formě ohřáté vody nebo vzduchu může z prostoru chlazení 
odvádět do míst, kde jeho vliv neškodí a kde je buď odváděno výdušnými větry, nebo 
odčerpáváno s odpadní vodou na povrch. Při centrální výrobě chladu na povrchu se přivádí 
chlad do dolu a odvádí teplo na povrch pomocí nositele akumulované energie nejčastěji 
okruhem chladící vody.  
 Pokud se teplo větrů sdílí s výparníkem chladiva přímo, hovoříme o nestacionárním 
chlazení, pokud pomocí teplonosné látky jedná se o stacionárním chlazení. Tato diplomová 
práce bude řešit dopravu chladící vody pro centrální stacionární klimatizaci. 
1.1 Zařízení centrální klimatizace dolu 
1.1.1 Chladící stanice – výroba chladu 
Chladící stanice využívá výhradně strojní chlazení, tedy s vypařováním chladiva v 
parním oběhu. Parní oběh je pochod, při kterém chladivo trvale obíhá v chladící jednotce a 
cyklicky mění své skupenství z fáze kapalné do fáze parní a naopak. Pracovní podmínky 
parního oběhu jsou charakterizovány vlastnostmi chladiva. Jednou z nich je závislost jeho 
teploty varu (kondenzace) na tlaku. Při teplotě varu je v rovnováze fáze kapalná a fáze plynná. 
Pro převedení jedné fáze do druhé je potřeba buď přivést (při varu) nebo odvést 
(při kondenzaci) teplo. Jde tedy o tzv. teplo výparné nebo kondenzační. Jako chladivo se 
používají látky, které při pracovních teplotách parního oběhu mají přiměřený, technicky 
zvládnutelný tlak. Chladící jednotka (obr. 1.1) má čtyři základní prvky tvořící chladící okruh: 
Výparník – zajišťuje hlavní funkci chladícího okruhu, chladí chlazenou látku na 
požadovanou teplotu. Je to tedy výměník tepla, ve kterém se přivádí do chladícího okruhu 
teplo, jehož zdrojem je chlazená látka. Chladící látka prochází první funkční změnou 
skupenství v parním oběhu. Změna probíhá při stálém, nízkém vypařovacím tlaku a jemu 
odpovídající teplotě. Pro tento děj musí mít chlazená látka vyšší teplotu než vypařující se 
chladivo. Zvyšuje se entalpie chladiva. 
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Kompresor – stlačuje páry chladiva z tlaku vypařovacího na tlak kondenzační a 
dopravuje je z výparníku do kondenzátoru. Kompresor bývá nejčastěji poháněn 
elektromotorem. Prací kompresoru se zvyšuje entalpie chladiva. 
Kondensátor – zajišťuje kondenzaci stlačených par chladiva. Kondenzace se dosáhne 
odváděním tepla ohřívanou látkou. Jde o druhou změnou skupenství v parním oběhu. Probíhá 
při stálém, vysokém kondenzačním tlaku a jemu odpovídající teplotě. Pro tento děj musí mít 
ohřívaná látka nižší teplotu než kondenzující chladivo. Snižuje se entalpie chladiva. 
Expanzní ventil – přepouští kapalné chladivo z kondenzátoru zpět do výparníku, 
respektive škrtí přepouštění z vysokého kondenzačního tlaku do nízkého vypařovacího tlaku. 
Při škrcení není vykonávaná práce a nedochází ke sdílení tepla s okolím, entalpie chladiva se 
proto nemění. Nižšímu tlaku chladiva odpovídá nižší teplota varu. Kapalné chladivo nemůže 
mít teplotu vyšší než je rovnovážná teplota varu při daném tlaku, proto klesá teplota chladiva. 
Teplo potřebné ke zchlazení odvede část odpařeného chladiva. Škrcení kapalného chladiva 
z rovnovážného stavu je tedy provázeno vnitřní výměnou tepla v chladivu. [1] 
 
Obr. 1.1  Chladící okruh [18] 
1.1.2 Chladiče důlních větrů 
Chladiče důlních větrů jsou tepelní výměníky určeny k chlazení větrů v chodbách a na 
překopech. Mohou být různých rozměrů a typů. Rozměry jsou značně ovlivněny omezenými 
rozměry důlních děl. Mohou být s přirozenou cirkulací vzduchu vznikající rozdílnou hustotou 
ochlazeného vzduchu nebo s nucenou cirkulací pomocí ventilátorů. Důležitý je co nejvyšší 
chladící výkon na jednotku prostoru při nejmenším tlakovém spádu na jednotku délky. Podle 
pracovního pochodu mohou být: 
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Rekuperační – prostory, jimiž proudí tekutiny různých teplot, jsou odděleny pevnou 
stěnou nebo stěnami. Je to nejčastěji používaný typ výměníku k chlazení větrů v důlní 
klimatizaci. 
Směšovací – teplo se sděluje bezprostředně stykem a směšováním teplejší a studenější 
tekutiny. Sdílení tepla probíhá součastně s přenosem hmoty.  
Regenerační – sdílení tepla probíhá pomocí hmoty, jenž je akumulátorem tepelné 
energie. Po jejím povrchu proudí střídavě teplejší a chladnější tekutina. Tak dochází k 
předávání energie. [1] 
1.1.3 Zpětné mokré chladiče  
Jsou mokré výměníky tepla, určené pro chlazení chladící vody, cirkulující 
v uzavřeném okruhu. Kondenzační teplo, přenášené chladící vodou primárního okruhu je ve 
zpětném chladiči předáno důlním větrům. Využívá se zde výparného tepla, které přijme 
rozstříkávána voda sekundárního okruhu při přechodu do plynné fáze během vypařování. To 
může probíhat za libovolné teploty (obr. 1.2). 
 
Obr. 1.2  Diagram T-p pro vodu [17] 
1.1.4 Výměníky voda – voda 
Slouží ke sdílení tepla chladící vody strojně chlazené s vodou chladicího okruhu 
k chladičům větrů. Jsou instalované v dole a používají se tedy pokud je chladící stanice na 
povrchu. 
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1.2 Možnosti uspořádání zařízení 
1.2.1 Chladící stanice v dole 
Chladící stanice instalovány přímo v dole mohou být navrhovány pouze do omezené 
výkonnosti, která je dána omezeným prostorem a hlavně složitým odvodem kondenzačního 
tepla.  
 Odvod kondenzačního tepla okruhem chladící vody 
Kondenzační teplo je odváděno okruhem chladící vody na povrch ke zpětným 
chladičům například chladícím věžím. Po zchlazení je voda vedená potrubím zpět ke chladicí 
stanici (obr. 1.3). 
 
Obr. 1.3  Odvod kondenzačního tepla chladící vodou 
 
Odvod kondenzačního tepla vydušenými větry 
Mokrý zpětný chladič je umístěn přímo v dole u jámy nebo vrtu a teplo je odváděno 
důlními větry na povrch (obr. 1.4).   
 







Odvod kondenzačního tepla důlní přídavnou vodou 
Další způsob odvodu tepla je zchlazování kondenzátoru důlní vodou odběrem z řádu 
požární vody. Oteplená voda je poté odváděná do jímky u čerpací stanice a odtud 
odčerpávaná na povrch (obr. 1.5). Tento způsob má použití jen pro malé výkony.  
 
Obr. 1.5  Odvod kondenzačního tepla přídavnou vodou 
 
1.2.2 Chladící stanice na povrchu 
Výkon centrální klimatizace se volí dle objemu vzduchu, který je nutné zchladit a 
s ohledem na místní mikroklimatické podmínky. Je zřejmé, že výroba chladu pro důlní 
klimatizaci vyšších výkonů má své místo na povrchu. Důvodem je jednak prostor a také 
snadnější odvod kondenzačního tepla. Protože se mnohdy jedná o vysoké výkony, nastává 
problém, jak efektivně zajistit přívod chladu do dolu a následně odvod tepla z dolu. Jako 
nositele akumulované tepelné energie se využívá vody (případně ledové tříště). Voda má však 
v dole vysoký statický tlak 181,9 −⋅= mkPaps , a nelze ji přímo použít v chladiči důlních 
větrů. Musí se provést nejprve snížení jejího tlaku. Protože by bylo velice neefektivní tuto 
energii mařit škrcením (přeměna na teplo), využíváme ji k dopravě oteplené vody zpět na 
povrch.   
Přenos chladu pomocí vysokotlakého výměníku  
Jako nejpřirozenější řešení je příklad U-trubice. Kapalina proudící do dolu vytlačuje 
kapalinu oteplenou směrem nahoru. Je třeba pouze dodat energii pro docílení průtoku a 
překonání třecích a místních tlakových ztrát, jenž vzniknou při proudění. Z důvodu velké 
hloubky dolu, resp. vysokého statického tlaku vody, musí mít tato varianta vysokotlaký 
výměník (obr. 1.6). Jeho účinnost vzhledem k tloušťce teplosměnné plochy a omezeným 
rozměrům nebývá příliš vysoká a pohybuje se kolem 60 %.  
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Obr. 1.6  Přenos chladu pomocí vysokotlakého výměníku 
 
Přenos chladu s využitím Peltonovy turbíny 
Problém vysokotlakého výměníku odpadá při přeměně tlakové energie vody na energii 
mechanickou pomocí Peltonovy turbíny (obr. 1.7). Voda o relativně nízkém tlaku vstupuje na 
nízkotlaký výměník, jenž má vyšší účinnost než tlakový výměník. Mechanická energie 
získána na hřídeli turbíny je pak znovu použita pro odčerpávání oteplené vody odstředivým 
čerpadlem zpět na povrch. Pro překonání místních a třecích tlakových ztrát je zapotřebí 
sériové zařazení ještě jednoho pomocného čerpadla. Tento způsob se již v dnešní době 
prakticky nepoužívá. 
 
Obr. 1.7  Přenos chladu pomocí Peltonovy turbíny 
 
Přenos chladu s využitím komorového dávkovače 
Další možnost, při které odpadá vysokotlaký výměník, je použití komorového 
dávkovače (obr. 1.8). Komorový dávkovač je tlakový výměník, ve kterém se studená voda 
z primárního vysokotlakého okruhu (okruh od chladícího zařízení na povrchu k dávkovači 
v dole a zpět) vyměňuje s vodou oteplenou z nízkotlakého sekundárního okruhu (důlní okruh 
od dávkovače k chladičům a zpět). Dochází zde k předávání tlakové energie. Princip je 
založen na „vytlačování“ teplé vody vodou studenou po délce komory primárním okruhem na 
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povrch. Dojde-li k naplnění komory studenou vodou, je tato komora hraničními armaturami 
primárního okruhu uzavřená. Po otevření hraničních armatur sekundárního okruhu následuje 
vytlačování studené vody vodou oteplenou nízkotlakým čerpadlem do nízkotlakého 
výměníku, nebo přímo do chladiče důlních větrů. Pro docílení kontinuálního proudění jsou 
dávkovače konstruované se třemi paralelně řazenými komorami. 
 
Obr. 1.8  Přenos chladu pomocí dávkovače 
1.2.3 Kombinované chlazení 
Na obr. 1.9 je kombinace dvou výše uvedených způsobů rozmístění chladících 
zařízení. Studená voda je dopravována jámou do dolu, kde přes vysokotlaký výměník, 
dávkovač, či pomocí Peltonovy turbíny předává teplo důlnímu okruhu chladící vody. Studená 
voda důlního okruhu je rozvedená na chladiče důlních větrů a na kondensátory důlních 
chladniček.    
 
Obr. 1.9  Jedna z variant kombinovaného chlazení 
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2 Porovnání variant vysokotlaký výměník - komorový dávkovač 
2.1 Vysokotlaký výměník voda – voda 
2.1.1 Výhody 
- Jednoduché zařízení bez řízení.  
- Výměník umožňuje rovnoměrný tok bez změn průtoku a tlaku.  
- Při konstantních vstupních teplotách obou okruhů konstantní teploty na výstupech. 
- Výměník nevyžaduje stálou obsluhu ani časté kontroly. 
2.1.2 Nevýhody 
Jak již bylo vysvětleno, výměník musí být při umístění ve větší hloubce dimenzován 
na potřebný vysoký statický tlak. Vysokému tlaku odpovídá větší tloušťka stěny u 







φ =Λ  ]Km[W -1-1 ⋅⋅  (2.1) 
na 1m její délky, pak je zřejmé, že s vyšší tloušťkou stěny bude tato tepelná propustnost 
klesat. Na obr. 2.1 je vidět průběh tepelné propustnosti v závislosti na poměru vnějšího a 
vnitřního průměru trubky. Jedinou možností jak zvýšit tepelnou propustnost je zvýšit 
teplosměnnou plochu, což vede ke zvětšení rozměrů výměníku. To však nelze technicky 
provést, z důvodů omezených prostorů v dole. Proto tlakové výměníky pro použití v dole mají 
nižší účinnost. Rozdíl mezi vstupující studenou vodou na vysokotlaké straně a studenou 
vodou vystupující na nízkotlaké straně bývá 4 – 5 ºC. Toto je jejich hlavní problém. Další 































Obr. 2.1  Závislost tepelné propustnosti trubky při změně poměru tloušťky stěny   
 
2.2 Komorový dávkovač  
2.2.1 Výhody 
Hlavní výhodou dávkovače je v porovnání s tlakovým výměníkem vyšší účinnost 
výměny tepla mezi sekundárním a primárním okruhem. Rozdíl mezi teplotou vstupující 
studené vody na vysokotlaké straně a teplotou studené vody vystupující na nízkotlaké straně 
bývá C°< 1 . Rozdíl vzniká: 
- Míšením, projevujícím se hlavně při souproudé výměně a při protiproudé výměně bez 
použití dělícího členu.  
- Trubka, ve které proudí střídavě studená a teplá voda, se chová jako regenerační 
výměník.  
- Přenosem tepla od trubky do okolí (lze kompenzovat vhodnou izolací). 
Další výhodou je, že se dávkovač vzhledem ke své konstrukci lépe prostorově hodí do 
vyrubaného prostoru v dole než výměník voda - voda. 
2.2.2 Nevýhody 
- Nutnost hydraulického obvodu pro pohon armatur.  
- Vyšší nároky na řízení chodu dávkovače, a na spolehlivost a životnost uzavíracích 
armatur. 
- Změny tlaku a vznik hydraulického rázu, jehož velikost souvisí s rychlosti a přesnosti 
řízení armatur. 
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3 Možnosti použití dávkovače  
3.1 Dávkovače při hydraulické dopravě 
V průmyslové praxi se používají dávkovače zejména při dopravě suspenzí, suchých 
nebo odvodněných materiálů (obr. 3.1). Klasická hydraulická doprava pomocí bagrovacích 
čerpadel má omezení v dopravní vzdálenosti. Vysokých tlaků potřebných k dálkové dopravě 
lze dosáhnout pomocí pístových čerpadel, tento způsob dopravy má však zase omezení 
v zrnitosti dopravovaného materiálu. Trubkovým komorovým dávkovačem lze využít výhody 
obou typů čerpadel a dopravovat tyto materiály na velké vzdálenosti. [3] 
Princip spočívá v předávání tlakové energie vody dopravovanému materiálu například 
suspenzi. V komoře dochází k vytlačování suspenze tlakovou vodou od vysokotlakého 
čerpadla do dopravního potrubí. Děje se tak až do vytlačení suspenze, kdy je celá komora 
napuštěná vodou. Poté se komora odstaví a oddělí trasu od pístového čerpadla do dopravního 
potrubí. V dalším kroku dojde k propojení komory s nízkotlakým okruhem s bagrovacím 
čerpadlem. Bagrovací čerpadlo doplňuje do komory suspenzi a vytlačuje před sebou vodu, 
která odchází do jímky se suspenzí. K odstavení komory dochází až když je zaplněná 























Průtok armaturou - plnění komory suspenzí
Průtok armaturou - plnění komory vodou
 
Obr. 3.2  Časový diagram jednokomorového dávkovače 
 
Při dopravě studené vody do velkých hloubek pro centrální klimatizaci dolů, lze tento 
princip využít k předávání tlakové energie studené vody proudící do dolu vodě oteplené, jenž 
je nutno dostávat na povrch.  
3.2 Vícekomorové dávkovače 
Výše popsaný princip naznačuje, že doprava s jednokomorovým dávkovačem je 
přerušovaná (obr. 3.2). Tento problém lze vyřešit použitím dvou nebo tří komor. 
Použitím dvoukomorového podávače lze docílit kontinuální proudění ve vysokotlakém 
okruhu. V nízkotlakém okruhu však bude průtok přerušovaný (obr. 3.3), a to v době, kdy 
přejíždí armatury tlakových okruhů komor. Přidáním obtokové armatury E (obr. 3.4) lze 
přerušovaný tok v nízkotlakém okruhu vyřešit (obr. 3.5), ale po dobu jejího otevření do něj 













Průtok armaturou - plnění komory oteplenou vodou
Průtok armaturou - plnění komory studenou vodou
 





































Průtok armaturou - plnění komory oteplenou vodou
Průtok armaturou - plnění komory studenou vodou
 
Obr. 3.5  Časový diagram dvoukomorového dávkovače s obtokovou armaturou 
 
Zcela kontinuální průtoky na obou okruzích zle uplatnit při použití tří komorového 
dávkovače (obr. 3.6 a obr. 3.7). Ten bude také nejvhodnější pro centrální klimatizaci v dole. 













































Průtok armaturou - plnění komory oteplenou vodou
Průtok armaturou - plnění komory studenou vodou
 




Obr. 3.8  Tříkomorový dávkovač firmy SIEMAG  [22] 
3.3 Rotační dávkovač 
Mezi dávkovače vícekomorové by se dal zařadit i rotační dávkovač (obr. 3.9). Tento 
typ výměníku používá válcovitý rotor s podélnými kanálky (komorami) paralelně umístěné k 
jeho ose otáčení. Rotor se otáčí uvnitř tělesa mezi dvěma koncovými kryty. K otáčení rotoru 
dochází díky hybností vody a speciálnímu tvaru kanálků. Vstupní otvor tlakové vody se 
překrývá s kanálky rotoru v horní úvrati, kde dochází k jejich plnění a vytlačování teplé vody. 
Po naplnění kanálu studenou vodou dochází díky pootočení do dolní úvratě k překrytí kanálků 
s nízkotlakým okruhem a k plnění kanálků teplou vodou. Tento druh dávkovače nachází 
uplatnění v jiných odvětvích průmyslu, používá se pro malé výkony, například při odsolování 
mořské vody. 
 
Obr. 3.9  Řez rotačním dávkovačem [19] 
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3.4 Směry proudění 
Podle směru plnění komory teplou a studenou vodou může být dávkovač v 
souproudém či protiproudém provedení.  
Při souproudém provedení (obr. 3.1) proudí voda stejným směrem při plnění komory 
teplou i studenou vodou. U tohoto systému je vysoký požadavek na přesné plnění komory. 
Pokud bude do komory naplněno více teplé vody, než je velikost komory, půjde tento 
přebytek zpět do nízkotlakého okruhu. Bude-li do komory napuštěno méně teplé vody, než je 
objem komory, studená voda, jenž zůstala v komoře, půjde zpět s oteplenou vodou na povrch.  
U protiproudého provedení (obr. 3.6) se dávkovač plní teplou vodu v opačném směru 
než je studenou vodou vytlačována teplá voda z jámy na povrch. Zde je výhoda, že pokud 
není při napouštění teplé a studené vody využívána celá délka komory, neodchází část studené 
vody zpět na povrch resp. část teplé zpět do nízkotlakého potrubí. To platí při stejných 
průtocích vody v obou okruzích. Pokud je objem komory nevyužitý a doplnění komory 
probíhá s velkou objemovou rezervou, pak není snižována účinnost, ale dochází k častějšímu 
přestavování armatur. Důležitý je tedy správný návrh komory a nastavení řízení armatur. V 
určitých případech se dá na úkor účinnosti zařízení tolerovat, pokud se komora přeplňuje 
studenou vodou (je vyšší průtok vody na straně primárního okruhu). Přeplňování komory 
teplou vodou (je vyšší průtok vody na straně sekundárního okruhu) je však nepřípustné, 
s prouděním teplé vody zpět do sekundárního okruhu by se snižoval výkon chladičů vzduchů. 
Další výhoda protiproudého provedení je v možností použití oddělovacího elementu pro 
omezení míšení teplé a studené vody. Tento element (píst) se nedá použít při souproudém 
provedení. Při navrhování dávkovače pro důlní použití tedy bude výhodnější protiproudé 
provedení.  
3.5 Použití armatur 
Armatury jsou nejdůležitější funkční části dávkovače. Musí být spolehlivé, přesné, 
dostatečně těsné. Pro řízené ovládání budou nejvhodnější šoupátka, jenž jsou s ohledem na 
dynamiku komorových dávkovačů, v porovnání s jinými druhy uzavíracích armatur 
příznivější. [3] 




Obr. 3.10  Součinitel místní ztráty ζ v závislosti na poměru otevření [8] 
 
Je-li vysoký tlak jen z jedné strany desky uzavřeného šoupátka, pak působí proti 
otevření šoupátka velká třecí síla. Je tedy vhodné použití obtokové armatury malé světlosti, 
jenž před otevíráním velkého šoupátka nejprve vyrovná tlaky na obou stranách desky 
šoupátka. Při protiproudém dávkovači je vhodné instalovat jednu obtokovou armaturu 
paralelně se vstupním šoupátkem studené vody primárního okruhu do komory a druhou 
paralelně s výstupním šoupátkem studené vody z komory do nízkotlakého sekundárního 

















Obr. 3.11  Dávkovač se dvěmi armaturami pro vyrovnání tlaku 
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Při proudění ledové tříště je vhodné, aby se výstupní šoupátko z komory do trasy teplé 
vody na povrch jámy zavíralo dříve než vstupní šoupátko studené vody a vstupní šoupátko 
pro doplňování teplé vody do komory zavíralo dříve než výstupní k chladičům důlních větrů. 
Zamezí se tak opotřebení omíláním ledové tříště o hrany desky šoupátka.  
Na příkladu jedné komory na obr. 3.12 je vidět použití dvou zpětných armatur (C, D). 
Použití zpětné armatury se jeví jako vhodné z důvodů zjednodušení řízení dávkovače. Další 















Obr. 3.12  Dávkovač se dvěmi zpětnými armaturami 
 
Velice důležitá je i rychlost otevírání a uzavírání armatur. Přesné hodnoty pro 
otevírání a uzavírání armatur se stanovují na základě výpočtu dynamiky dávkovače a po 
změření tlakových pulsací při uvádění dávkovače do provozu. [4] 
3.6 Parametry  komory 
Mezi základní parametry komory dávkovače patří jeho délka, světlost komory a 
prostorové uspořádání. Vychází se z objemového průtoku vody vQ  v primárním okruhu a 
z časů pracovního cyklu. Nejdříve se musí navrhnout průměr komory. Čím bude větší průměr 
komory, tím bude kratší délka komory, ale budou vyšší ztráty tepla míšením. Ze zvoleného 











=  ][ 1−⋅ sm  (3.1) 
Pro další výpočet je nutné sestavit pracovní cyklus dávkovače. Na obr. 4.3 je pracovní 
cyklus pro tří komorový protiproudý dávkovač vody s obtokovými armaturami malé světlosti 
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pro vyrovnávání tlaku. Celková doba cyklu je T . Doba 1T  je čas přestavení armatur při 
přejíždění komor. Doba 2T  je čas, kdy se jedna komora plní teplou vodou a druhá komora je 
plněna vodou studenou. Třetí komora je po dobu 2T  odstavená. V čase 2T  tedy armatury 
nepřestavují. Pro uvedené parametry dávkovače by se mohla prodloužit doba přestavování 
armatur 1T  i na úkor zkrácení prodlevy 2T , nesmí však být větší než 3
T
. Pro minimální délku 
komory by platilo 
31
TT = . Délka komory se vypočte: 
 
3
TvL ⋅=  ][m  (3.2) 
  
4 Návrh systému centrální klimatizace dolu s dávkovačem  
  Zadaný byl pouze výkon chladícího zařízení na povrchu MWPt 10= . Ostatní 
parametry  potřebné pro výpočet systému centrální klimatizace dolu budu volit.  
4.1 Průtok chladící vody  
Zvolení teplot vody pro chladící zařízení: 
volím teplotu vody na vstupu do chladícího zařízení Ctv °= 19  
volím teplotu vody na výstupu z chladícího zařízení Cts °= 5,1  
 
Rozdíl teplot: 
Cttt sv °=−=−=∆ 5,175,119  
 































4.2 Návrh potrubí  
Hloubku dolu, kde bude instalovaný dávkovač, volím mh 1000= . Pro potrubí 
primárního okruhu tzn. okruhu od chladicího zařízení k dávkovači a od dávkovače zpět na 
povrch volím z důvodů úspory materiálu 3 tlakové hladiny. Trubky budou ze svařitelné oceli 
třídy 11523. Vedení potrubí bude z důvodů tepelné dilatace osazeno kompenzátory, jenž 
nebudou v této práci řešeny. Budu uvažovat jedno potrubí k dávkovači a jedno potrubí zpět 
k chladícímu zařízení. Tři tlakové hladiny budou stejné na obou větvích. Větev se studenou 
vodou bude izolována. Rychlost proudění vody v potrubí volím do 13 −⋅ sm . 















4.2.1 První tlaková hladina 
Pro potrubí dopravující studenou vodu od chladícího zařízení k jámě a první úsek 
v jámě volím trubku TR 273 x 6,3.  
Smluvní mez kluzu pro ocel 11523:  
PaRp 62,0 10345 ⋅=  
 











Součinitel bezpečnosti zvolen 2=b  
 














 ][m  (4.1) 
 

















Mezní úchylky tloušťky stěny jsou dle výrobce %15± , proto volím přídavek na nepřesnost 
výroby mc 31 101 −⋅=  . 
Přídavek na korozi volím mc 32 101
−
⋅=   
 








Součinitel bezpečnosti volím 5,1=b  
 
















4.2.2 Druhá tlaková hladina 
Pro druhý úsek v jámě volím trubku TR 273x10  
















Přídavek na nepřesnost výroby volím mc 31 105,1 −⋅=   
 

























4.2.3 Třetí tlaková hladina 
Pro třetí úsek v jámě a potrubí vedoucí v dole k dávkovači volím trubku TR 273x14  

















Přídavek na nepřesnost výroby volím mc 31 102 −⋅=   
 





































Dle vypočtených hodnot ze zvolených trubek volím potrubí pro jednotlivé úseky viz tab. 4.1 a 
obr. 4.1. 
Trubka Hloubka Délka Dov. provozní tlak
h [m] l [m] p [MPa]
TR 273 x 6,3 0 (povrch) 150 3,8
TR 273 x 6,3 0-380(jáma) 380 3,8
TR 273 x 10 380-690 (jáma) 310 6,8
TR 273 x 14 690-1000 (jáma) 310 10,33
TR 273 x 14 1000 (důl) 100 10,33
 
Tab. 4.1  Zvolené a vypočtené hodnoty potrubí 
TR 273 x 6,3







































TR 273 x 14
TR 273 x 14
3 x TR 406 x 22
 
Obr. 4.1  Schéma zvoleného potrubí 
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4.3 Výpočet hlavních parametrů dávkovače 
Pro přenos chladu mezi primárním okruhem (chladící zařízení na povrchu – dávkovač 
v dole) a sekundárním okruhem (dávkovač v dole – rozvod po šachtě na jednotlivé chladiče) 
volím tříkomorový dávkovač v protiproudém provedení. Na jedné straně volím armatury větší 
světlosti s obtokovými armaturami malé světlosti. Na straně druhé bude průtok řízen 































Obr. 4.2  Zvolený typ dávkovače 
4.3.1 Tloušťka stěny dávkovače  

















Mezní úchylky tloušťky stěny %15± , proto přídavek na nepřesnost výroby volím 
mc 31 103,3
−
⋅=  . 
Přídavek na korozi volím mc 32 101
−
⋅=   
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⋅===     
Součinitel bezpečnosti zvolen 5,1=b  
 
Skutečný provozní tlak v dávkovači: 
( )( ) ( )( ) Paghp dskut 61085,981,91000100036,905,010005,0 ⋅=⋅⋅+⋅=⋅⋅+⋅= ρ  
 
Dopravní výška čerpadla dh vypočtena v kap. 4.4.3 
 
Vyhovuje: skutdov pp >  
 









 Vyhovuje ! 
4.3.2 Délka jedné komory 
Pro výpočet délky komory je nutné sestrojit časový diagram dávkovače. Diagram je 





















Průtok armaturou - plnění komory teplou vodou
Průtok armaturou - plnění komory studenou vodou







Viz časový diagram (obr. 4.3) jsem zvolil tyto časy: 
 
1T =  s4  otevírají armatury  22 Bb +  
 s4  zavírají armatury 11 Bb +  
 s4  otevírají armatury  11 Aa +  
 s4  zavírají armatury 33 Aa +  
1T = s16  
2T = s4  
 












Volím délku komory mLk 72=  
4.3.3 Návrh armatur 
Hlavní armatura 
Jako hlavní armaturu lze použít ventil nebo deskové šoupátko. Šoupátko má nižší 
součinitel místní ztráty než sedlový ventil. Při sousledném přejíždění se zase uplatní jeho 
příznivá S-h charakteristika. Při použití ventilu by bylo nutné, aby tlak vody působil ze směru 
nad kuželku pro zajištění samosvornosti v uzavřené poloze. V případě použití deskového 
šoupátka je tato samosvornost zajištěná z obou stran. 
Volím deskové šoupátko typ S 38/S DN200 a PN160 od firmy IBC Praha. Vzhledem 
ke konstrukci armatury je zdvih a průměr desky v průtočném průřezu mmh 230= . Šoupátko 
se standardně vyrábí s elektropohonem, nebo ručním kolem. Na hydraulický pohon se bude  
muset přizpůsobit.  Řez armaturou viz  příloha 4. 
Obtoková armatura 
Při odstavené komoře působí z jedné strany na desku šoupátka vysoký tlak. Při 
světlosti DN200 by bylo potřeba velké síly k jeho otevření. Proto jsou instalovány obtokové 
armatury malé světlosti. Jako dobrá alternativa se jeví deskové šoupátko malé světlosti, kdy 
tlak vody nepůsobí ve stejné ose otevírání jako u ventilu, ale kolmo k této ose. To umožňuje 
další snížení potřebné síly k přestavení šoupátka, úměrně velikosti normálové síly. Součinitel 
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úměrnosti (součinitel smykového tření) mezi třecími plochami šoupátka resp. ocelí a bronzem 
je 18,0=f . 
Volím deskové šoupátko typ S 38/S DN40 a PN160 od firmy IBC Praha. Vzhledem 
ke konstrukci armatury je zdvih a průměr desky v průtočném průřezu mmh 46= . 
Jednosměrná armatura 
Jako jednosměrnou armaturu lze použít zpětnou klapku vyrábějící se jako standardní 
nebo duální. Druhá možnost je zpětný ventil bud mezipřírubový nebo klasické konstrukce.  
Volím zpětný mezipřírubový ventil typ WA - 001 DN200 a PN160 od firmy IBC 
Praha. Řez armaturou viz  příloha 5. 
4.4 Charakteristika potrubí a návrh čerpadla pro primární okruh 
4.4.1 Třecí ztráty 
Pro získání charakteristiky potrubí primárního okruhu, jehož schéma je na obr. 4.6, 
byly provedené výpočty hydraulických ztrát pro čtyři různé objemové průtoky. Z důvodů 
rozdílné viskozity teplé a studené vody jsem počítal oba směry proudění (od chladícího 
zařízení k dávkovači a zpět od dávkovače k chladícímu zařízení) zvlášť. Pro výpočet třecí 
ztráty v komoře dávkovače jsem vycházel ze střední teploty vody. Z důvodů vysokého počtu 
opakovaných výpočtů jsem použil program Excel. Pro výpočet součinitele třecí ztráty λ  byl 













]1[  (4.2) 
Absolutní drsnost vnitřní stěny trubky jsem zvolil mmk 5,0= . 
 
Výpočet Reynoldsova čísla: 
ν
1Re dv ⋅=  ]1[  (4.3) 











 ][ 1−⋅ sm  (4.4) 
Vypočtené hodnoty jsou uvedené v tab.  4.2, 4.3, 4.4 a 4.5. 
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potrubí světlost potrubí 0,137 0,1 0,07 0,04
d1 [mm] [m.s-1] [m.s-1] [m.s-1] [m.s-1]
TR 273 x 6,3 260,4 2,57 1,88 1,31 0,75
TR 273 x 10 253 2,73 1,99 1,39 0,8
TR 273 x 14 245 2,91 2,12 1,48 0,85
- 200 4,36 3,18 2,23 1,27
TR 406 x 22 362 1,33 0,97 0,68 0,39
v při Qv [m3.s-1]
 
Tab. 4.2  Rychlost proudění v potrubí 
 
potrubí světlost potrubí délka potrubí 0,137 0,1 0,07 0,04
d1 [mm] l  [m] [-] [-] [-] [-]
TR 273 x 6,3 260,4 530 0,0236 0,0238 0,0241 0,0247
TR 273 x 10 253 310 0,0238 0,0240 0,0242 0,0248
TR 273 x 14 245 410 0,0240 0,0241 0,0244 0,0249
λ při Qv [m3.s-1]
 
Tab. 4.3  Třecí součinitel λ  pro trasu do dolu (1,5 C° ) 
 
potrubí světlost potrubí délka potrubí 0,137 0,1 0,07 0,04
d1 [mm] l  [m] [-] [-] [-] [-]
TR 273 x 6,3 260,4 530 0,0234 0,0235 0,0237 0,0241
TR 273 x 10 253 310 0,0236 0,0237 0,0239 0,0242
TR 273 x 14 245 410 0,0238 0,0239 0,024 0,0244
λ při Qv [m3.s-1]
 
Tab. 4.4  Třecí součinitel λ  pro trasu z dolu (19 C° ) 
 
potrubí světlost potrubí délka potrubí 0,137 0,1 0,07 0,04
d1 [mm] l  [m] [-] [-] [-] [-]
TR 406 x 22 362 27 0,0219 0,0221 0,0224 0,0232
λ při Qv [m3.s-1]
 
Tab. 4.5  Třecí součinitel λ  pro dávkovač (10 C° ) 
 
4.4.2 Místní ztráty 
Do místních ztrát, pro které jsem jednotlivě stanovil nebo vypočetl součinitel místní 
ztráty ζ , patří potrubní kolena, náhlé změny průřezů a armatury. Pro ostatní místní ztráty 
(kompenzátory na potrubí, napojení potrubí do dávkovače, clony, přírubové spoje a podobně) 





Místní ztráta na potrubním kolenu  
 
14,0=kζ  (viz obr. 4.4 pro zvolené hodnoty °= 90δ a drk 2= ) 
 
Obr. 4.4  Definování součinitele místní ztrátyζ pro potrubní koleno [8] 
 














−=−=ζ  ]1[  (4.5) 
 




























Sζ  ]1[  (4.6) 
 
























−=ζ  ]1[  (4.7) 
 
Místní ztráta na šoupátku DN 200 (před vstupem do komory) 
11,0=Sζ  (viz diagram obr. 3.10) 
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Místní ztráta na zpětném ventilu DN 200 (na výstupu z komory) 
2,0=zvζ  (zvoleno)  
 


















Volím společný součinitel místní ztráty 8,0=ζ  vztažený k 4,2601 =d . 
Vypočtené hodnoty pro trasu teplé i studené vody jsou uvedené v tab. 4.6 a 4.7. 
 
světlost potrubí typ ztráty souč. místní ztráty
d1 [mm] ζ i
260,4 Potrubní koleno 3x 0,14
260,4 Ostatní ztráty 0,4
253 Zúžení  průřezu z 260,4 mm 0,056
245 Potrubní koleno 3x 0,14
245 Zúžení průřezu z 253 mm 0,062
245 Zúžení průřezu na 200 mm 0,75
245 Šoupátko 0,11
 
Tab. 4.6  ζ  pro trasu od chladícího zařízení k dávkovači (1,5 C° ) 
 
světlost potrubí typ ztráty souč. místní ztráty
d1 [mm] ζ i
245 Zpětný ventil 0,2
245 Rozšíření průřezů z 200 mm 0,251
245 Potrubní koleno 3x 0,14
245 Rozšíření průřezů na 253 mm 0,004
253 Rozšíření průřezů na 260,4 mm 0,003
260,4 Ostatní ztráty 0,4
260,4 Potrubní koleno 3x 0,14
 
Tab. 4.7  ζ  pro trasu od dávkovače k chladícímu zařízení (19 C° ) 
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4.4.3 Celkové ztráty 

















+= ∑ λζ  ][m  (4.9) 
 
Výpočet jsem provedl v programu Excel. Z vypočtených hodnot celkové ztrátové 
výšky (tab. 4.8) jsem vytvořil pomocí regresní funkce v programu Excel jejich závislost na 
průtoku vody. Získaná charakteristika potrubí s polynomickou funkcí druhého stupně je na 
obr. 4.5. 
světlost potrubí teplota 0,137 0,1 0,07 0,04
d1 [mm] t [ºC] [m] [m] [m] [m]
260,4 1,5 16,48 8,85 4,39 1,45
253 1,5 11,06 5,94 2,94 0,98
245 1,5 17,86 9,56 4,74 1,58
260,4 19 16,34 8,74 4,32 1,43
253 19 10,95 5,86 2,89 0,96
245 19 17,52 9,37 4,61 1,53
362 10 0,15 0,08 0,04 0,01
SUMA 90,36 48,40 23,93 7,94
hz při QV [m3.s-1]
 

























































hz = 4745,6QV2 + 9,5001QV - 0,0078
R2 = 1











































char. čerpadla pro ot. 90, 80, 70, 60, 50%









Rozsah ztrátové výšky při regulaci otáček
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4.4.4 Návrh čerpadla 
Pomocí programu KSB EasySelect® [36] volím odstředivé radiální čerpadlo typ 
ETANORM RG 200-500 od firmy KSB. Efektivní průměr oběžného kola je mmd EF 505= . 
Řez čerpadlem viz  příloha 3. 
Z charakteristiky čerpadla dodané výrobcem (viz příloha 2) jsem odečetl několik 
dopravních výšek při různých průtocích a pomoci regresní funkce jsem v programu Excel 
sestrojil charakteristiku čerpadla a doplnil ji k charakteristice potrubí (obr. 4.5). Účinnost 
v pracovním bodě je 79 %. Čerpadlo bude v čerpací stanici na povrchu a bude nasávat vodu 
ze sběrné nádrže. Z výtlaku bude voda proudit přes chladící zařízení do jámy (obr. 4.6). 
4.4.5 Změna charakteristiky čerpadla při změně otáček motoru  
Otáčky motoru čerpadla bude možné měnit frekvenčním měničem v rozsahu 
%50100 − . Výpočet nových charakteristik vzniklých změnou otáček čerpadla jsem provedl 
pomocí afinitních vztahů 4.10 a 4.11 a zakreslil také do grafu (obr. 4.5). Nové pracovní body 































]1[  (4.11) 
4.4.6 Návrh elektromotoru 
Hydraulický výkon čerpadla: 
WghQYQP dvvsčvvh 12144181,936,90137,01000 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= ρρ  
 







Volím trojfázový nízkonapěťový asynchronní motor typ 1LG4 316 od firmy 
SIEMENS. Jmenovitý výkon 160 kW. Jmenovité otáčky 1min1490 − . 
 
 39 
4.4.7 Změna hydraulického výkonu čerpadla se změnou otáček 




















]1[  (4.12) 
 















4.4.8 Dovolená maximální sací výška čerpadla 
Dle diagramu výrobce čerpadla bylo pro pracovní bod odečteno 
m4,54NPSH = (viz příloha 2). NPSH je potřebný přebytek tlakové a kinetické měrné 
energie ve vstupním průřezu čerpadla (zpravidla v jeho ose) nad tlakovou měrnou energii syté 






















][m  (4.13) 
NPSH se pro větší bezpečnost násobí součinitelem bezpečnosti )3,11,1( ÷=b . 
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Obr. 4.6  Schéma čerpání – primární okruh 
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Vnitřní průměr sacího hrdla čerpadla md 25,01 = . (viz příloha 1) 
 













 ][ 1−⋅ kgJ  (4.14) 
kde: 
atsa pp =  
 

























































































Součinitel místní ztráty jsem zvolil 14,05,0 +=ζ  (sací koš + koleno). 
Součinitel třecí ztráty λ  jsem vypočetl dle vzorce 4.2 (zvolené hodnoty: délka sacího potrubí 
ml 5= , vnitřní průměr potrubí stejný jako průměr sacího hrdla čerpadla md 25,01 =  a 
drsnost stěny potrubí mmk 5,0= ). 
4.4.9 Řízení komory dávkovače při změně otáček čerpadla  
Při provozu dávkovače se předpokládá potřeba řízení průtoku vody primárního i 
sekundárního okruhu, dle aktuální potřeby chlazení v dole resp. dle aktuálního stavu 
chladícího výkonu na povrchu. Ideální stav při provozu je tehdy, když jsou oba okruhy 
seřízené na stejný průtok vody. To zřejmě nebude možné vždy zajistit. 
Proto, bude-li vyšší průtok primárního okruhu oproti průtoku sekundárního okruhu, 
bude se část studené vody vracet zpět na povrch. Do sekundárního okruhu bude proudit jen 
voda studená Ct °= 5,1 . Tento stav nesnižuje účinnost chlazení.  
 41 
Bude-li však vyšší průtok sekundárního okruhu, bude sice zpět na povrch proudit 
pouze teplá voda Ct °= 19 , ale část teplé vody se bude také vracet zpět do sekundárního 
okruhu v dole. Tento stav je z důvodů snižování účinnosti chlazení nepřípustný. 
U čerpadla zajišťujícího cirkulaci vody v primárním okruhu bude možné snižovat 
otáčky frekvenčním měničem motoru až o 50 %. Při snižování průtoku vody nebude využitý 
celý prostor komory. Nevyužití celé délky komory je výhodné z důvodů menšího přenosu 
tepla z teplé vody na vodu studenou prostřednictvím akumulace tepla do stěny trubky 
komory. Při nižším průtoku vody však lze omezit frekvenci přejíždění komor resp. počet 
tlakových rázů a přestavování armatur na straně hydrauliky za jednotku času. Lze to docílit 
zvyšováním prodlevy 2T . Pro maximální průtok byla prodleva zvolena sT 42 = . 



















 ,  ( ) 321 ⋅+= TTT  
 























Závislost časového úseku 2T  na průtoku vQ  resp. na otáčkách motoru čerpadla bude nepřímá 
úměrnost (tab. 4.9 a obr. 4.7). 
 
Otáčky Průtok Prodleva
































Obr. 4.7  Závislost 2T  na průtoku vQ  
4.5 Tepelné ztráty studené vody v komoře 
4.5.1 Ztráty akumulací tepla do stěny  
Proces plnění a vypouštění komory střídavě teplou a studenou vodou je doprovázen 
teplotní ztrátou způsobenou výměnou tepelné energie mezi studenou a teplou vodou. Děje se 
tak z důvodů akumulace tepla do stěny trubky komory a jeho opětovné předání do vody. 
Z hlediska přenosu tepla jde o nestacionární vedení tepla. Přenos tepla v materiálech je 
přenášen exponenciálně ve směru všech tří os. Pro alespoň přibližné stanovení ztráty tepelné 
energie ze studené vody bude potřeba výpočet zjednodušit. Protože kovy mají vysoké hodnoty 
součinitele tepelné vodivosti, lze předpokládat, že teplota nezáleží na souřadnicích, ale pouze 
na čase. Po úpravě Fourierovy rovnice vedení tepla dle [10] je průběh teploty uvnitř tělesa 












































][ C°  (4.15) 
kde: 0t  je počáteční teplota  
 ft je teplota okolí (vodní prostor) 
Úpravou vznikl vzorec pro průběh teploty na čase v jednom místě délky komory. 
Podle režimu napouštění a vypouštění komory se teplota okolí mění z C°5,1 na C°19  resp. 
teplota t  exponenciálně stoupá a klesá. Je tedy periodicky proměnná. A protože se doba 
kontaktu stěny komory se studenou (teplou) vodou po délce komory mění, je funkce teploty t  
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v každém místě s jinou střední hodnotou a amplitudou. Na krajích komory jsou pak teploty 
konstantní na straně napouštění a vypouštění studené vody C°5,1 a na straně napouštění a 
vypouštění teplé vody C°19 . 
Pro jednoduchost najdu maximum a minimum ve středu komory. Pokud budu brát 
v úvahu pouze časy, kdy voda proudí komorou (vysoké 1α ), tak střed komory je v kontaktu se 
studenou vodou 20 sekund (viz časový diagram obr. 4.3). Protože v tomto bodě neznám 0t  
bude potřeba k ní dojít numericky. Stejnou rovnici sestrojím pro napouštění teplou vodou. 
Zvolím t0 a vypočtené t2 při s20=τ  dosadím do první rovnice za t0 a vypočtu t1 také při 
s20=τ  a dosadím zpět za t0 v první rovnici. Takto postupuji dokud se výsledné 1t  a 2t  
neustálí na konstantní hodnotě.  
 
Po dosazení do vztahu 4.15  výpočet 1t  : 


























































































Vzorec pro výpočet 2T : 
( ) 19)19( 002829,02 +−⋅= ⋅− tet τ  
 
Výpočtem v programu Excel jsem zjistil ve středu komory maximum Ct °= 7,122 a 
minimum Ct °= 8,71 . Proložím-li polynomickou regresní funkcí obě krajní teploty s 
maximem a stejně tak obě krajní teploty s minimem, dostanu dvě funkce ohraničující průběh 






t = -0,006t2 + 0,6785t + 1,5
R2 = 1
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Obr. 4.8  Rozložení teploty stěny trubky po délce komory 
 
Nyní stačí vypočítat plochu pomocí určitého integrálu (odečet určitých integrálu). 
Podíl výsledné plochy a času bude hledaná průměrná teplota, o kterou se ochladí materiál 
pláště komory během jednoho cyklu naplnění a vytlačení studené vody.  
 




















Výpočet hmotnosti materiálu: 




























Rozdíl teploty studené vody na vstupu z primárního okruhu do dávkovače a na výstupu 
















Skutečný rozdíl teploty bude nižší než výpočet, protože výpočet byl proveden za 
předpokladu, že přenos tepla nezáleží na souřadnicích, ale pouze na čase.  
4.5.2 Ostatní tepelné ztráty v komoře 
Při práci dávkovače vzniká teplotní ztráta přechodem přes stěnu dávkovače do okolí, 
vzhledem k nízkému součiniteli přestupu tepla 2α  na vnější straně trubky je tato ztráta 
zanedbatelná a lze ji případně řešit izolováním komor, proto s ní dále nebudu počítat.  
Další tepelná ztráta vzniká mícháním a přestupem tepla v místě kontaktu teplé a 
studené vody při plnění nebo vypouštění vody z komory. Výpočet vzhledem k jeho složitosti 
nebudu provádět. 
4.6 Sekundární okruh  
4.6.1 Výpočet množství zchlazovaného vzduchu 
I když řešení sekundárního okruhu není obsahem této práce, uvedu orientační příklad 
výpočtu zchlazování vlhkého vzduchu. Studená voda sekundárního (důlního) okruhu je 
jedním nebo více odstředivými čerpadly dopravována od dávkovače po šachtě na jednotlivé 
chladiče. Chladiče jsou ke chladicímu okruhu zapojené paralelně. Trasy rozvodu vody se 
často mění podle aktuálních požadavků na chlazení, stejně jako se mění počet zapojených 
chladičů vzduchu do provozu. Na chladící okruh se také mohou připojovat důlní chladničky 
různých výkonů, u nichž je chladnou vodou odebíráno kondenzační teplo. Chladící zařízení 
pracují s rozdílným chladícím výkonem a také teplota na jednotlivých důlních pracovištích 
není stejná. Z výše vyjmenovaných důvodů nelze přesně určit, kolik vzduchu a na jakou 
teplotu se ochladí. Pro orientaci uvádím výpočet, jaký objemový průtok vzduchu vQ  by 
ochladil do šachty dodávaný chladící výkon 10 MW , pokud by měl být ochlazován vzduch o 





Maximální nasycení při teplotě  Ct °= 32 : 
3// 33,490 −⋅= mgφ  
 
Absolutní vlhkost při teplotě  Ct °= 32 : 
3// 141,3033,4909,09,0 −⋅=⋅=⋅= mgφφ
 
 
Dle tabulky podílů páry v plynu při rosném bodě této hodnotě odpovídá teplota 
rosného bodu Ctrb °= 1,30  (viz příloha 6). Do této teploty bude zchlazování bez změny 
skupenství.  
 




⋅=⋅⋅=⋅⋅∆= mJctQ vvc ρ  
 








































Vzorec platí v rozsahu teplot  C°− 800  [11] 
 
Parciální tlak suchého vzduchu:  
Pappp vpatsv 957384262100000//// =−=−=  
 



































Protože se uvažuje zchladit vzduch na Ct °= 23 (při této teplotě je maximální 
nasycení 3// 20,386 mg ⋅=φ ), rozdíl hustoty vody 3755,9 −⋅=∆ mgρ v plynném skupenství 
obsažený ve vzduchu při teplotách rosného bodu 30,1 C°  a 23 C°  zkondenzuje. Do množství 
chladu, potřebného ke zchlazení plynu, bude proto také nutné zahrnout skupenské teplo 
potřebné ke kondenzaci tohoto množství páry.  
 
Měrné skupenské teplo varu vody: 
2256=vl 1−⋅ kgkJ     
 
Potřebné skupenské teplo varu vody: 
33 007,2210755,92256 −− ⋅=⋅⋅=∆⋅= mkJlL vv ρ  
 
Dále je potřeba připočítat teplo potřebné ke zchlazení z 30,1 C°  na 23 C°  bez změny 
skupenství.  
 
Maximální nasycení při teplotě  Ct °= 23 :  
3// 386,20 mg ⋅=φ  
 




⋅=⋅⋅=⋅⋅∆= mJctQ vvc ρ  
 


















































































Celková měrná tepelná energie: 
3
21 325768339220072230 −⋅=++=++= mJQLQQ vc  
 












5 Návrh hydraulického obvodu pro řízení armatur dávkovače 
podle navrženého časového diagramu 
5.1 Verze č.1   
V první verzi hydraulického obvodu (obr. 5.2) sestaveného na základě navrženého 
časového diagramu č.1 (obr. 5.1) je jako zdroj tlaku použit regulační lamelový hydrogenerátor 
s regulací na konstantní tlak a akumulátor malého objemu. Vysouvání a zasouvání pístnic 
přímočarých hydromotorů resp. přestavování armatur „A“ a „B“ probíhá součastně vždy 
v páru „A“ - „A“ a „B“ - „B“, a to u komory která se odstavuje z provozu a u komory která 
najíždí do provozu. Pro docílení synchronního chodu u armatur přestavujících součastně je 
použito škrcení průtoku kapaliny na vstupu do přímočarých hydromotorů. Armatury „a“ a „b“ 
přejíždí samostatně. Rychlost přestavování u armatur větších světlostí je seřízená škrtícími 
ventily na vstupu kapaliny do přímočarých hydromotorů, a u armatur menších světlostí 
škrtícími ventily na výstupu kapaliny z přímočarých hydromotorů. Přestavování přímočarých 
hydromotorů zajišťují dvoupolohové čtyřcestné rozváděče ovládané elektromagnety. 
























































Průtok armaturou - plnění komory teplou vodou














Obr. 5.2  Hydraulické schéma verze č.1 
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5.2 Verze č.2  
Ve druhé verzi hydraulického obvodu (obr. 5.4) sestaveného na základě navrženého 
časového diagramu č.2 (obr. 5.3) je jako zdroj tlaku použit akumulátor, který je doplňován 
zubovým hydrogenerátorem. Jeho doplňování podle tlaku zajišťuje odpojovací ventil. 
Rozvaděč pouští hydraulickou kapalinu na přímočaré hydromotory armatur „A“ a „a“ nebo na 
„B“ a „b“ na dané komoře součastně. Nejdříve dojde vysunutím nebo zasunutím pístnice 
přímočarého hydromotoru k přestavení armatury malé světlosti z důvodů nižší potřebné síly. 
Poté dojde vysunutím nebo zasunutím pístnice přímočarého hydromotoru k přestavení 
armatury větší světlosti, kde stačí menší síla. Přímočaré hydromotory armatur větších světlostí 
jsou opatřeny koncovou polohou. Rychlost přestavování u armatur větší světlosti je seřízená 
škrtícími ventily na výstupech kapaliny z přímočarých hydromotorů, přímočaré hydromotory 
armatur menších světlosti jsou bez regulace rychlosti. Přestavování přímočarých hydromotorů 
zajišťují dvoupolohové čtyřcestné rozváděče ovládané elektromagnety. Přepínání 
elektromagnetů je podmíněno docílením koncových poloh přímočarých hydromotorů armatur 
větších světlostí. 
 
Výhody:   
- Poloviční počet rozváděčů oproti verzi č.1. 
- Poloviční počet snímačů polohy oproti verzi č.1. 
- Odpadá nevýhoda verze č.1, nepřesnost docílení synchronního chodu pohonů %52 −  
škrcením na vstupu kapaliny do přímočarých hydromotorů, což by mohlo mít u verze 
č.1 za následek vznik vyššího hydraulického rázu. 
 






































Průtok armaturou - plnění komory teplou vodou
Průtok armaturou - plnění komory studenou vodou














Obr. 5.4  Hydraulické schéma verze č.2 
 
 54 
6 Vypočet hydraulického obvodu verze č.2 
6.1 Síly potřebné k přestavení šoupátek 
6.1.1 Otevírání šoupátka DN40 -  vyrovnávání tlaku  
Síla působící na zavřenou desku šoupátka (od rozdílných tlaků před jejich vyrovnáním): 










⋅−=⋅∆= pipi  
tlak MPap 85,91 =  (výpočet viz skutp  v kap 4.3.1) 







Obr. 6.1  Působení tlaků a sil při otevírání šoupátka DN 40 
 
 
Sílu od změny hybnosti proudící kapaliny a sílu od rozdílů tlaků na místní ztrátě během 
přestavování desky šoupátka vzhledem k malé světlosti armatury resp. malým hodnotám 
zanedbávám. 
 
Složka třecí síly od tlaku vody:    
NfFF Nv 254318,014126 =⋅=⋅=  
(součinitel smykového tření pro ocel-bronz je 0,18) 
 
Složka třecí síly od pasivních odporů volím: 
NFp 300=  
 
Celková třecí síla působící proti otevírání šoupátka DN 40: 
NFFF pvz 284330025431 =+=+=  
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6.1.2 Zavírání šoupátka DN 40  
Při zavírání šoupátka působí pouze složka třecí síly od pasivních odporů, protože tlaky z obou 
stran desky jsou vyrovnané. 
Celková třecí síla působící proti zavírání šoupátka DN 40: 
NFF pz 3002 ==  










Obr. 6.2  Rozložení tlaků, rychlostí a sil při otevírání šoupátka DN 200 
 
Síla působící na zavřenou desku šoupátka: 
Před otevřením šoupátka DN 200 jsou tlaky díky otevřenému ochozovému šoupátku 
DN 40 z obou stran desky téměř stejné, proto lze sílu NF , působící na zavrženou desku 
šoupátka od rozdílů tlaků, zanedbat. 
 
Síla od změny hybnosti proudící kapaliny: 
Proudící kapalina při přestavování desky šoupátka DN 200 působí na desku silou od 
změny hybnosti. Hmotnostní průtok se při pohybu desky mění přibližně úměrně velikosti 
průtočné plochy, a v čase plného otevření dosáhne poloviny celkového průtoku studené nebo 
teplé vody dávkovačem. Dle tab. 6.1 dosahuje síla od změny hybnosti nejvyšší hodnoty 
NFH 37=  v polovině zdvihu. Pro další výpočty budu s touto sílou počítat pro celou délku 
zdvihu. 
 
Vzorce pro výpočty v tabulce 6.1: 

























 ][ 1−⋅ sm  (6.4) 
 
Zdvih desky Průt. plocha  Hm. průt. Rychlost Rychlost Síla na desku
h [m] Ap [m2] Qm [kg.s-1] v1 [m.s-1] v2 [m.s-1] FH [N]
Zavřeno 0 0 0 0,00 0,00 0
0,05 0,0061 13,3 0,42 2,18 23
0,1 0,0157 34,3 1,09 2,18 37
0,15 0,0253 55,2 1,76 2,18 23
Otevřeno 0,2 0,0314 68,5 2,18 2,18 0
 
Tab. 6.1  Síly působící na desku šoupátka od změny hybnosti 
 
Síla od rozdílů tlaků na místní ztrátě: 
Při proudění vody šoupátkem dochází k tlakovému spádu. Tento rozdíl tlaku působí na 
desku ve směru proudění a působí na desku sílou sF , kterou bude také nutné započítat. 
Vypočetl jsem průběh této síly v závislosti na poměrném otevření šoupátka a hodnoty uvedl 
do tab. 6.2. Nejvyšších hodnot NFs 33=  dosahuje u 3,02,0/ −=op AA . Do dalších výpočtu 
budu s touto sílou počítat pro celou délku zdvihu. Ztrátový součinitel ζ  byl odečten 
z obr. 3.10. 
Vzorce pro výpočty v tabulce 6.2: 




1vp  ][Pa  (6.6) 









 ][ 1−⋅ sm  (6.8) 
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Poměr. otevření Zéta Průt. plocha  Rych. proudění Rozdíl tlaků Plocha desky Síla na desku
Ap/AO ζ [-] Ap [m2] v1 [m.s-1] ∆p [Pa] Ad [m2] FS [N]
0 - 0,0000 0,00 0 0,0314 0
0,1 40 0,0031 0,22 950 0,0283 27
0,2 14 0,0063 0,44 1331 0,0251 33
0,3 7 0,0094 0,65 1497 0,0220 33
0,4 3,4 0,0126 0,87 1293 0,0188 24
0,5 1,4 0,0157 1,09 832 0,0157 13
0,6 0,84 0,0188 1,31 719 0,0126 9
0,7 0,43 0,0220 1,53 501 0,0094 5
0,8 0,24 0,0251 1,74 365 0,0063 2
0,9 0,17 0,0283 1,96 327 0,0031 1
1 0,12 0,0314 2,18 285 0,0000 0
 
Tab. 6.2  Síly působící na desku šoupátka od rozdílů tlaků na místní ztrátě 
 
 
Složka třecí síly od tlaku vody na desku šoupátka: 
( ) NfFFF sHv 1318,070 =⋅=⋅+=  
 
 
Složka třecí síly od pasivních odporů volím: 
NFp 900=  
 
Celková třecí síla působící proti otevírání a zavírání šoupátka DN 200: 









Obr. 6.3  Rozložení sil potřebných pro přestavení armatur na jednom pracovním cyklu T 
dávkovače   
6.2 Volba hydromotorů pro pohony šoupátek 
Pro šoupátko DN40 volím přímočarý hydromotor typ Z100 od firmy HEB 
Hydraulik-Elementebau. Zvolený rozměr 25/12 – 46.    
Pro šoupátko DN200 volím přímočarý hydromotor typ Z100 od firmy HEB 
Hydraulik-Elementebau. Zvolený rozměr 16/8 – 230. 
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6.3 Objem hydraulické kapaliny při přestavení šoupátek  
p p
A
 3 A 1
 
Obr. 6.4 Definování průřezů přímočarého hydromotoru 
 
Šoupátko DN 40  
Objem hydraulické kapaliny potřebné k zasunutí pístnice resp. otevření šoupátka: 
3354





Objem hydraulické kapaliny potřebné k vysunutí pístnice resp. uzavření šoupátka: 
3354
140 02259,010259,2046,01091,4 dmmhAVz =⋅=⋅⋅=⋅= −−−  
 
Šoupátko DN 200  
Objem hydraulické kapaliny potřebné  k zasunutí pístnice resp. otevření šoupátka: 
3354
3200 0347,01047,323,01051,1 dmmhAVo =⋅=⋅⋅=⋅= −−−  
 
Objem hydraulické kapaliny potřebné  k vysunutí pístnice resp. uzavření šoupátka: 
3354




6.4 Průtoky hydraulické kapaliny při přestavování šoupátek 
Rychlost vysouvání a zasouvání pístnice bude nastavena na škrtících ventilech před a 
za hydromotorem. Doba přestavení desky u šoupátka DN 40 - 1 s  a u šoupátka DN 200 - 3 s . 
6.4.1 Průtok hydraulické kapaliny při přestavování šoupátka DN 40  
Průtok v tlakové větvi při zasouvání pístnice resp. při otevírání šoupátka, a ve vratné 











Průtok v tlakové větvi při vysouvání pístnice resp. při zavírání šoupátka, a ve vratné 






⋅=== sdmVQ zvz τ  
6.4.2 Průtok hydraulické kapaliny při přestavování šoupátka DN 200 
Průtok v tlakové větvi při zasouvání pístnice resp. při otevírání šoupátka, a ve vratné 






⋅=== sdmVQ ovo τ  
 
Průtok v tlakové větvi při vysouvání pístnice resp. při zavírání šoupátka, a ve vratné 






⋅=== sdmVQ zvz τ  
6.5 Potrubí a hadice 
Vedení a jeho tlakovou ztrátu budu řešit pouze od rozváděčů směrem k přímočarým 
hydromotorům. Potrubí od výtlaku hydrogenerátoru k akumulátoru a rozváděčům, stejně jako 
vratnou větev od rozváděče přes filtr předpokládám krátké, proto tyto ztráty zanedbávám. 
Volím bezešvou ocelovou trubku typ R 06 x 0,75 od firmy PARKER. Vnitřní průměr 
mm5,4 . Délku trubky volím m3  od rozváděče čerpadla k hydromotoru a m3  zpět od 
hydromotoru k rozvaděči. Z důvodů předpokládaných vibrací budou ocelové potrubí a 
hydromotor propojeny pryžovou hadicí.  
Volím hadici typ SAE 100 od firmy CHARVÁT. Vnitřní průměr mm8,4 . Duše je 
z oleji vzdorné pryže vyztužená úpletem z vysokopevnostního drátu. Délku hadice volím  





6.5.1 Tlakové ztráty při přestavování šoupátka DN 40 
Tlaková ztráta při proudění v trubce tlakové větve při zasouvání pístnice hydromotoru 
resp. při otevírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v trubce vratné větve při vysouvání 



























































=∆ λρ  
Tlaková ztráta při proudění v hadici tlakové větve při zasouvání pístnice hydromotoru 
resp. při otevírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v hadici vratné větve při vysouvání 



























































=∆ λρ  
Tlaková ztráta při proudění v trubce tlakové větve při vysouvání pístnice hydromotoru 
resp. při zavírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v trubce vratné větve při zasouvání 




























































=∆ λρ  
Tlaková ztráta při proudění v hadici tlakové větve při vysouvání pístnice hydromotoru 
resp. při zavírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v hadici vratné větve při zasouvání 



























































=∆ λρ  
6.5.2 Tlakové ztráty při přestavování šoupátka DN 200 
Tlaková ztráta při proudění v trubce tlakové větve při zasouvání pístnice hydromotoru 
resp. při otevírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v trubce vratné větve při vysouvání 































































Tlaková ztráta při proudění v hadici tlakové větve při zasouvání pístnice hydromotoru 
resp. při otevírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v hadici vratné větve při vysouvání 



























































=∆ λρ  
Tlaková ztráta při proudění v trubce tlakové větve při vysouvání pístnice hydromotoru 
resp. při zavírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v trubce vratné větve při zasouvání 



























































=∆ λρ  
Tlaková ztráta při proudění v hadici tlakové větve při vysouvání pístnice hydromotoru 
resp. při zavírání šoupátka. Tlaková ztráta při proudění v hadici vratné větve při zasouvání 




























































=∆ λρ  
 




















šoupátka DN 200 
Trubka 199116 256700 131443 174910 
Hadice 135200 176595 89902 120036 
Suma 334316 433295 221345 294946 
Tab. 6.3  Tlakové ztráty při průtoku hydraulické kapaliny hadicí a trubkou 
6.6 Rozváděč 
Volím čtyřcestný dvoupolohový rozvaděč typ NG04 WL-4 F od firmy KRACHT. 
Vzhledem k nízkému průtoku hydraulické kapaliny menšímu než ⋅dm2 min-1 tlakové ztráty 
rp∆  ve směru P-A i B-T zanedbávám. Pro daný typ rozváděče platí křivka č.2 (obr. 6.5).  
 
Obr. 6.5  ∆p-QV charakteristika rozvaděče NG04 [30] 
6.7 Jednosměrný ventil 
Volím jednosměrné škrtící ventily s obtokem typ FPU 1/4" od firmy HYDROMA. 
Ventily budou umístěny tak, aby škrtily průtok na výstupu z hydromotoru. Na vstupu do 
hydromotoru bude kapalina proudit obtokem, jehož tlaková ztráta činí kPapo 60=∆  




Obr. 6.6  ∆p-QV charakteristiky škrtícího ventilu s obtokem typ FPU 1/4" [31] 
6.8 Filtr 
Volím filtr typ MPF 030 – A10 od firmy MP FILTRI. Filtrační schopnost 10 mµ  a 
20010 =β . Dimenzováno na průtok 13 min24 −⋅= dmQv . Filtr je doplněn obtokem který 
otevírá při MPap f 16,0=∆ (obr. 6.7). 
 
Obr. 6.7  ∆p-QV charakteristika filtru typ MPF 030 – A10 [32] 
 
6.9 Návrh akumulátoru 
6.9.1 Tlaky potřebné na výstupu z akumulátoru k přestavení desky šoupátka 
Nejprve provedu výpočet tlaků na výstupu z akumulátoru, potřebných k přestavení 
šoupátka a dle nejvyššího vypočteného tlaku určím pracovní tlak akumulátoru. U 
přestavování, kde budou stačit nižší tlaky než bude pracovní tlak v akumulátoru, se seřídí 
požadovaná rychlost přestavení u pohonu šoupátek DN 200 škrtícím ventilem na výstupu 
z hydromotoru. 
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Výpočet tlaku na vstupu do akumulátoru vypočtu z rovnovážné silové rovnice. Při 
přestavování hydromotoru působí proti přestavné síle 31 ApFr ⋅=  síla zF  od zátěže 
(šoupátka), síla tF  od třecích odporů na hydromotoru (zanedbávám) a síla od hydraulických 
ztrát ve vratné větvi 1ApF vrvr ⋅∆= . Do těchto ztrát patří ztráta na škrtícím ventilu švp∆  
(nebude započítáváno, k seřízení škrtícího ventilu dojde až při zkušebním provozu zařízení), 
tlakové ztráty ve vedení (hadice, potrubí) pp∆ , ztráta na rozvaděči rp∆  (vzhledem 
k průtokové charakteristice na obr. 6.5 zanedbávám) a ztráta na vratném filtru fp∆  (počítám 
s tlakem, při kterém otevírá obtok filtru).  
Pro zjištění tlaku na výstupu z akumulátoru připočítám ještě hydraulické ztráty 
v tlakovém vedení tlp∆ . Do těchto ztrát patří ztráta na obtoku škrtícího ventilu op∆ , tlakové 
ztráty v hadici a v potrubí pp∆  a ztráta na rozvaděči rp∆ (zanedbávám). 
 
Rovnovážná rovnice pro zasouvání pístu: 
131 ApFFAp vrtz ⋅∆++=⋅  ][N  (6.9) 
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Rovnovážná rovnice pro vysouvání pístu: 
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Přestavování šoupátka DN 40 
 





































































Přestavování šoupátka DN200 
 



































































6.9.2 Výpočet potřebného objemu hydraulické kapaliny pro jeden cyklus T1+T2 
Objem hydraulické kapaliny pro zasouvání pístnic 25/12 – 46 a 16/8 – 230: 
3
20040 05209,00347,001739,0 dmVVV ooo =+=+= −−  
 
Objem hydraulické kapaliny pro vysouvání pístnic 25/12 – 46 a 16/8 – 230: 
3






( ) ( ) 324176,006879,005209,022 dmVVV zoc =+⋅=+⋅=  
6.9.3 Výpočet akumulátorů 
 
Obr. 6.8  Označení stavových veličin v akumulátoru [6] 
 
Dle nejvyššího vypočteného tlaku MPap 686,81 =  v kap. 6.9.1 volím pro výpočet 
akumulátoru tyto hodnoty tlaku: 
MPap 8,81 =  
MPap 2,102 =  
 
Dle vypočteného celkového objemu hydraulické kapaliny 324176,0 dmVc =  v kap. 6.9.2  
volím využitelný objem kapaliny v akumulátoru: 
324,0 dmVA =  
 
Výpočet: 
.konstVp n =⋅   (předpokládám polytropickou změnu, volím 2,1=n ) 
 
nn VpVp 2211 =  
nn









































































21 07,224,083,1 dmVVV A =+=+=  
 
Celkový objem akumulátoru: 
3
10 47,24,007,2 dmVVV R =+=+=  
Volím membránový akumulátor 30 5,2 dmV =  typ  LAV 2.5 od firmy  HYDROMA. 
Výpočet plnícího tlaku: 















Volím zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením typ AZPB-22-1  od firmy BOSCH 
REXROTH. Geometrický objem 31 cmVG =  
6.11 Tlakový odpojovací ventil 
Volím odpojovací ventil typ DA 10-FS  od firmy BOSCH REXROTH.  
Na obr. 6.10 je zobrazen spínací a odpojovací rozdíl tlaku (P → A). 1 - minimální 
spínací tlakový rozdíl, 2 - maximální spínací tlakový rozdíl, 3 - rozsah nastavení spínacího 
tlaku. Na obr. 6.11 je cirkulační tlak v závislosti na průtoku  vQ  (P → T). Pro vybraný typ 
platí křivka 3 a pro omezení max. průtoku čerchovaná čára c. 
 




Obr. 6.10  Spínací a odpojovací rozdíl tlaku (P → A), rozsah nastavení spínacího tlaku [33] 
 
 
Obr. 6.11  Cirkulační tlak v závislosti na průtoku QV (P → T) [33] 
 
6.12 Výpočet chlazení 






















Průběh mechanických výkonu v časových intervalech: 
WvFP zm 8,130046,028434011 =⋅=⋅=  
WvFP zm 3,70077,091320032 =⋅=⋅=  
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WvFP zm 8,13046,03004023 =⋅=⋅=  
WvFP zm 3,70077,091320044 =⋅=⋅=  
 









































135510105,911 66111 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅∆=⋅⋅∆= −ηη
 
kde:  1p∆  je střední pracovní tlak akumulátoru 
 









13551010)16,02,0(1)(1 6622 =⋅⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅∆+∆=⋅⋅∆= −ηη
kde: ovp∆  je tlaková ztráta při proudění přes odpojovacím ventilu (obr.6.11) 
 fp∆  je tlaková ztráta vratném filtru 
 

















Čas po který je odpojovací ventil otevřen do nádrže: 
s4,96,102020 12 =−=−= ττ   
 


































WPPP EKVmEKVz 12669195 =−=−=  
 















1210 −− ⋅⋅= KmWkn  je zvolený součinitel prostupu tepla nádrže 
Není potřeba chladit! 
6.13 Elektromotor 
Volím trojfázový nízkonapěťový asynchronní motor typ 1MA7 073 od firmy 
SIEMENS. Jmenovitý výkon 0,37 kW. Jmenovité otáčky 1min1355 − . Motor je v zajištěném 
provedení EEx e II.  
6.14 Pojistný ventil 
Volím přímo řízený pojistný ventil typ DBT od firmy BOSCH REXROTH. Velikost 
mm6 , maximální průtok 3 dm3.min-1. Maximální tlak 31,5 MPa. Nastavený tlak bude  
.12 MPa  
6.15 Hydraulická kapalina 
Vzhledem k provozní teplotě a použití v dole volím těžkozápalnou a ekologicky rychle 
odbouratelnou hydraulickou kapalinu HFC typ HYDROTHERM 46 M od firmy FUCHS. 




7 Výpočet izolace potrubí  
 Tepelně izolováno bude pouze potrubí dopravující studenou vodu do dolu. Výpočet 
bude proveden pro letní období. Teplotu v jámě budu předpokládat konstantní Ct °= 302 . 
Oteplení studené vody na konci izolovaného potrubí předpokládám nízké, proto budu počítat 
s konstantní teplotou Ct °= 5,11 . Rychlost proudění vzduchu volím na povrchu 2 1−⋅ sm , 
v jámě 6 1−⋅ sm  a v dole 4 1−⋅ sm .   
7.1 Neizolované potrubí 
 
Obr. 7.1  Průřez potrubím - jednoduchá stěna [9] 
 
Součinitel přestupu tepla 1α  na vnitřní straně trubky se vypočte z kriteriální rovnice: 
4,08,0 PrRe023,0 ⋅⋅=Nu  ]1[  (7.1) 
kde: 
Nusseltovo číslo: Reynoldsovo číslo: Prandtlovo číslo: 
λ
α dNu ⋅=                  
ν
dv ⋅
=Re                     
a
ν










































Výpočet součinitele přestupu tepla 2α  na vnější straně trubky se vypočte z kriteriální rovnice: 


















































Ztrátový tepelný výkon: 
)( 21 ttlkPz −⋅= φ  [W] (7.8) 
Pro velké množství výpočtu, z důvodů členitosti potrubí, jsem použil program Excel. 
Výsledné hodnoty jsou uvedené v tab. 7.1. 
Úsek Délka Potrubí α1 α2 kφ Pz
[m] [W.m-1.K-1] [W]
potrubí k jámě 150 TR 273x6,3 4292 11 9,82 41979
I úsek v jámě 380 TR 273x6,3 4292 28 23,51 254574
II úsek v jámě 310 TR 273x10 4530 28 23,46 207267
III úsek v jámě 310 TR 273x14 4799 28 23,41 206804
od jámy k dávkovači 100 TR 273x14 4799 20 16,99 48424
celá trasa 1250 759048
[W.m-2.K-1]
 
Tab. 7.1  Tabulka vypočtených ztrátových tepelných výkonů neizolovaného potrubí 
 
 
















7.2 Izolované potrubí 
Pro izolaci potrubí jsem zvolil minerální vlnu obchodní označení PAROC. Nominální 
tloušťka izolace 30 mm. Vnější průměr je dle katalogu 336 mm [15]. Na izolaci volím 
ochranný pozinkovaný plech o síle 0,5 mm. Některé další izolační materiály a jejich měrnou 









Tab. 7.2  Přehled izolačních materiálů [15] 
 





















Pro velké množství výpočtu, z důvodů členitosti potrubí, jsem použil program Excel. 
Výsledné hodnoty jsou uvedené v tab. 7.3. 
Úsek Délka Potrubí α1 α2 kφ Pz
[m] [W.m-1.K-1] [W]
potrubí k jámě 150 TR 273x6,3 4292 11 1,025 4381
I úsek v jámě 380 TR 273x6,3 4292 28 1,078 11674
II úsek v jámě 310 TR 273x10 4530 28 1,078 9523
III úsek v jámě 310 TR 273x14 4799 28 1,078 9522
od jámy k davkovači 100 TR 273x14 4799 20 1,063 3029
celá trasa 1250 38129
[W.m-2.K-1]
 
Tab. 7.3  Tabulka ztrátových tepelných výkonů izolovaného potrubí 
 






















V diplomové práci jsem se zabýval dopravou studené vody pro důlní klimatizaci. Část 
byla věnována teorii a část návrhu dopravního systému pro zadané parametry. V teoretické 
části byly popsány možnosti centrální klimatizace a porovnání jednotlivých variant. Detailně 
byl vysvětlen princip a možnosti použití komorového dávkovače při hydraulické dopravě. V 
návrhové části bylo ze zvolených a zadaných parametrů postupně navrženo potrubí pro 
dopravu vody primárního okruhu, hlavní parametry dávkovače včetně jeho armatur, 
charakteristika potrubí, navrženo odstředivé čerpadlo a další. Samostatnou kapitolou byl 
návrh časového diagramu práce tříkomorového dávkovače a návrh hydraulického obvodu dle 
tohoto diagramu jako pohonu armatur. Byly navržené dvě verze a pro jednu byl proveden 
výpočet hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. Na závěr byl proveden výpočet 
izolace potrubí dopravující studenou vodu do dolu. Práce obsahuje i další výpočty například 
tepelné přenosy v dávkovači nebo výpočet zchlazování vlhkého vzduchu v dole.  
Závěrem je důležité zdůraznit, že tato práce byla čistě teoretická. Hodnoty pro výpočty  
byly z převážné části zvoleny. Při reálném návrhu by byl její obsah, vzhledem ke složitosti 
problému, daleko rozsáhlejší a pro výpočet by se vycházelo ze skutečných hodnot a potřeb. 












Chtěl bych tímto poděkovat prof. Ing. Jaroslavovi Janalíkovi, CSc. za laskavou pomoc 
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100 588,208 58 118,199 16 13,531 -26 0,51 
99 569,071 57 113,13 15 12,739 -27 0,46 
98 550,375 56 108,2 14 11,987 -28 0,41 
97 532,125 55 103,453 13 11,276 -29 0,37 
96 514,401 54 98,883 12 10,6 -30 0,33 
95 497,209 53 94,483 11 9,961 -31 0,301 
94 480,394 52 90,247 10 9,356 -32 0,271 
93 464,119 51 86,173 9 8,784 -33 0,244 
92 448,308 50 82,257 8 8,243 -34 0,22 
91 432,885 49 78,491 7 7,732 -35 0,198 
90 417,935 48 74,871 6 7,246 -36 0,178 
89 403,38 47 71,395 5 6,79 -37 0,16 
88 389,225 46 68,056 4 6,359 -38 0,144 
87 375,471 45 64,848 3 5,953 -39 0,13 
86 362,124 44 61,772 2 5,57 -40 0,117 
85 340,186 43 58,82 1 5,209 -41 0,104 
84 336,66 42 55,989 0 4,868 -42 0,093 
83 324,469 41 53,274 -1 4,487 -43 0,083 
82 311,616 40 50,672 -2 4,135 -44 0,075 
81 301,186 39 48,181 -3 3,889 -45 0,067 
80 290,017 38 45,593 -4 3,513 -46 0,06 
79 279,278 37 43,508 -5 3,238 -47 0,054 
78 268,806 36 41,322 -6 2,984 -48 0,048 
77 258,827 35 39,286 -7 2,751 -49 0,043 
76 248,84 34 37,229 -8 2,537 -50 0,038 
75 239,351 33 35,317 -9 2,339 -51 0,034 
74 230,142 32 33,49 -10 2,156 -52 0,03 
73 221,212 31 31,744 -11 1,96 -53 0,027 
72 212,648 30 30,078 -12 1,8 -54 0,024 
71 204,286 29 28,488 -13 1,65 -55 0,021 
70 196,213 28 26,97 -14 1,51 -56 0,019 
69 188,429 27 25,524 -15 1,38 -57 0,017 
68 180,855 26 24,143 -16 1,27 -58 0,015 
67 173,575 25 22,83 -17 1,15 -59 0,013 
66 166,507 24 21,578 -18 1,05 -60 0,011 
65 159,654 23 20,386 -19 0,96 -65 0,0064 
64 153,103 22 19,252 -20 0,88 -70 0,0033 
63 146,771 21 18,191 -21 0,8 -75 0,0013 
62 140,659 20 17,148 -22 0,73 -80 0,0006 
61 134,684 19 16,172 -23 0,66 -85 0,00025 
60 129,02 18 15,246 -24 0,6 -90 0,0001 
59 123,495 17 14,367 -25 0,55 --- --- 
 
